R Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
N— Centrum hygienickych laboratofi
ija/ezam% ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
°4,,1@\\\>\‘ A Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L1393 PROTOKOL ¢&. 41545/2026
Zékaznik : Obec Chvaltov Cislo zakazKy : 21254
Obranska 145 Piijem vzorku : 25.6.2026 14:12
76872 Chvaléov VySetfeni vzorku : 25.6.2026 - 24.7.2026
Ceska republika Cislo jednaci : ZU/39365/2025
Cislo spisu : S-ZU/39365/2025
Spisovy znak : 2.04
Informace o vzorku
Vzorek ¢islo: 72315
Datum odbéru:  25.6.2026 Cas odbéru: 8:10
Nazev vzorku: Voda pitna
Misto odbéru: Chvalcov ¢.p. 145, kuchyn - diez
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Pavelcova Alzbéta
Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,

Zptsob odbéru:
Ukel odbéru:
Mnozstvi vzorku:
Pritomné osoby:

CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

bodovy vzorek
kontrolni
41

Lucie Skafupové

Mistni méfeni
(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzitd metoda Nejistota

chlor volny <0,05 mg/I max.0,30 A | SOP OV 008.01 -

pH 7,6 - 6,5-9,5 A | SOP OV 033.02 0,2

teplota vzorku 20,8 °C 8- 12 (DH) A |SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzitad metoda Nejistota

1,2-dichlorethan <0,5 ug/l max.3,0 A | SOP OV 344 -

amonné ionty 0,15 mg/| max.0,5 A | SOP OV 064 10%

antimon <0,15 ug/l max.10 A | SOP OV 201

arzen <0,15 pg/l max.10 A |SOPOV 201

barva <5 mg/l Pt max.20 A | SOP OV 064.02

benzen <0,5 ug/l max.1,0 A | SOP OV 344

benzo(a)pyren <0,002 ug/l max.0,010 A | SOPOV 331

berylium <0,060 ug/l max.2,0 A | SOP OV 201 -

bor 0,182 mg/| max.1,5 A | SOP OV 201 20%

bromi¢nany <3 ug/l max.10 A | SOP OV 003 -

TOC 2,1 mg/I max.5,0 A | SOP OV 307 20%

draslik 4,66 mg/l 1-10(DH) | A |SOPOV 201 20%

dusi¢nany <1,00 mg/I max.50 A | SOP OV 003

dusitany <0,012 mg/| max.0,50 A | SOP OV 003 -

fluoridy 0,089 mg/| max.1,5 A | SOP OV 003 15%

hlinik 0,0023 mg/| max.0,20 A | SOP OV 201 20%

hotgik 33,4 mg/| 20-30(DH) | A | SOP OV 201 20%

chlore¢nany 84,9 ug/l max.250 A | SOP OV 003 15%

chloritany <10,0 pg/l max.250 A | SOP OV 003 -

suma chlore¢nany a 84,9 ug/l max.250 A | SOP OV 003 15%

chloritany
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Vysledky zkouseni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzita metoda Nejistota
chloridy 3,72 mg/| max.250 A | soPov 003 . 15%
chrom celkovy <0,6 g/l max.25 A | SOP OV 201 1 -
chut’ prijatelna - piijatelna A | SOP OV 062 !
kadmium <0,06 ug/l max.5,0 A | SOP OV 201 1 -
konduktivita (25°C) 73,7 mS/m max.125 A | SOPOV 011 1 10%
kyanidy celkové <0,010 mg/I max.0,050 A | SOP OV 084 1 -
mangan 0,0057 mg/l max.0,050 A | SOP OV 201 ! 20%
méd’ 4,0 pg/l max.1000 A | SOP OV 201 ! 20%
nikl <0,6 ug/l max.20 A | SOP OV 201 !
olovo <0,15 pg/l max.10 A | SOPOV 201 :
pach pfijatelny - piijatelny A | SOP OV 062 :
suma PAU 0 ug/l max.0,10 A | SOP OV 331 3
rtut’ <0,1 pa/l max.1,0 A | SOP OV 200.03 :
selen <0,6 ug/l max.20 A | SOPOV 201 1 -
sirany 141 mg/l max.250 A | SOP OV 003 1 15%
sodik 39,0 mg/I max.200 A | SOP OV 201 1 20%
tetrachlorethen <0,5 ug/l max.10 A | SOP OV 344 s
trichlorethen <0,5 ug/l max.10 A | SOP OV 344 s
suma tetrachlorethen a 0 ug/l max.10 A | SOP OV 344 s
trichlorethen
trihalomethany 2,7 ug/l max.50 A | SOP OV 344 3 20%
trichlormethan (chloroform) 2,1 ug/l max.30 A | SOP OV 344 3 20%
vapnik 59,2 mg/l 40-80(DH)| A |SOPOV 201 1 20%
vapnik a hoi¢ik 2,85 mmol/Il 2,0-35(DH)] A |SOPOV 201 1 20%
zakal 0,31 ZF(n) max.5 A | SOPOV 04401 : 20%
zelezo <0,015 mg/l max.0,20 A | SOPOV 201 1
17-beta-estradiol <0,8 ng/l max.1 (SH) | SA | LC 29 (U.S.EPA

539; U.S.EPA

1694)
nonylfenol <100 ng/l max.300 (SH)| A | SOPOQOV327.12 =
bisfenol A <0,25 pg/l max.2,5 A | SOP OV 302 6
suma halogenoctovych 0 g/l max.60 A | SOPOV 383 3
kyselin
bromoctova kyselina <3,0 g/l - A | SOPOV 383 3
dibromoctova kyselina <3,0 g/l - A | SOPOV 383 3
dichloroctova kyselina <3,0 g/l - A | SOPOV 383 3
chloroctova kyselina <3,0 g/l - A | SOPOV 383 3
trichloroctova kyselina <3,0 g/l - A | SOPOV 383 3

Vysledky zkouSeni - per- a polyfluorované alkylové slouc¢eniny (PFAS)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzitad metoda Nejistota
suma PFOA, PFNA, PFHXS 0 g/l max.0,010 A | SOP OV 385 5 -
a PFOS (SH)
suma PFAS 0 ug/l max.0,10 A | SOP OV 385 5
perfluorobutanova kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
(PFBA)
perfluorobutansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFBS)
perfluorodekanova kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
(PFDA)
perflurododekanova kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
(PFDoDA)
perfluorododekansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFDoS)
perfluorodekansulfonova <0,0020 g/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFDS)
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Vysledky zkousSeni - per- a polyfluorované alkylové slouceniny (PFAS)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzita metoda Nejistota
perfluoroheptanova kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5 -
(PFHpA)

perfluoroheptansulfonova <0,0020 g/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFHpS)

perfluorohexanovéa kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
(PFHxA)

perfluorohexansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFHxS)

perfluorononanova kyselina <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
(PFNA)

perfluorononansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFNS)

perfluorooktanova kyselina <0,0020 ug/l - A | SOPOV 385 5
(PFOA)

perfluorooktansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFOS)

perfluoropentanova kyselina <0,0020 ug/l - A | SOPOV 385 5
(PFPA)

perfluoropentansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOPOV 385 5
kyselina (PFPS)

perflurotridekanova kyselina <0,0020 ug/l - A | SOPOV 385 5
(PFTrDA)

perfluorotridekansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFTrDS)

perfluoroundekanové <0,0020 g/l - A | SOPOV 385 5
kyselina (PFUNDA)

perfluoroundekansulfonova <0,0020 ug/l - A | SOP OV 385 5
kyselina (PFUNDS)

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySeti‘eni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| Pouzitd metoda Nejistota
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 1 -
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 !

koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 !

pocet organismti 0 jedinci/ml max.50 A | SOP OV 916 1

Zivé organismy 0 jedinci/ml max.0 A | SOPOV 916 1

pocty kolonii pti 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 1

pocty kolonii pti 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 1

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shod¢€), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist - piiloha €. 1

Vyrok o shodé:

SH - smérné hodnota, je pfedmétem vyroku o shodé

DH - doporucena hodnota, neni pfedmétem vyroku o shode¢.

U ptedlozeného vzorku jsou poZadavky legislativy dodrZeny v rozsahu uvedenych limitovanych ukazateld.

Poznamka k odbéru: Odbér je predmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.
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Poznamky k analyze:

Pach: stupen 1

Chut’: stupen 1

Suma PAU obsahuje: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren.

Suma PFAS obsahuije tyto kyseliny: PFBA, PFBS, PFDA, PFDODA, PFD0S, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHXA, PFHXS,

PFENA, PENS, PFOA, PFOS, PFPA, PFPS, PFTrDA, PFTrDS, PFUnDA, PFUNDS.

Suma halogenoctovych kyselin je sou¢tem koncentraci kyselin: chloroctova, dichloroctova, trichloroctova, bromoctova a

dibromoctova.
Suma trihalomethant je souc¢tem koncentraci trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu),
dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.

Upiesnéni SOP

SOP OV 003 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4)
SOP OV 008.01 (ndvod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033.02 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (n&vody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (n&vody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 084 (CSN EN ISO 14403-2)

SOP OV 200.03 (CSN 75 7440)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 302 (CSN EN ISO 18857-2, CSN EN 12673)

SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 327.12 (CSN EN ISO 18857-1)

SOP OV 331 (CSN EN ISO 17993)

SOP OV 344 (CSN EN ISO 15680)

SOP OV 383 (EPA 552.3)

SOP OV 385 (CSN EN 17892)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovisté):

1- analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
3 - analyzy provedeny pracovistém Karvina (tf. Téreskovové 2206, 734 01 Karvina-Mizerov)

5 - analyzy provedeny pracovistém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

6 - analyzy provedeny pracovistém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace, "SA" zkouska v rozsahu akreditace subdodavatele

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorkd.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odbért vzorku.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediuji vlivy odbéri vzorkd.

V ptipadg, ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratot nenese odpovédnost
za tyto informace.
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Kontroloval: Ing. Lenka Lazecka
Protokol vyhotovil: Iveta VVojkovska

Pocet stran: 5
Dne: 27.7.2026

Magr. Ivona Smolova
zastupce vedouciho Centra hygienickych laboratofi

Centrum
hygienickych
laboratofi

konec protokolu
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